






元図番
ORGDWG.NO 3D092619 B 図番

DWG.NO

尺 度
SCALE

名称
NAME

外形図OUTSIDEDRAWING

低温用エアコン 冷蔵ＺＥＡＳ・冷凍ＺＥＡＳ
制御ボックス

発行日
DATE

YR MO DA

単位
UNIT

mm

受注番号
ORDERNO.

製作数
QUANT.

連絡配線接続口(弱電)

2

連絡配線接続口(強電)

3

名　　　称番号 記事

1

連絡配線接続口(強電)

(Φ25)

Φ29

Φ29

5 アース端子(ボックス内) M5

4 連絡配線接続口(弱電)

取付穴位置

385

4
4
5

4-M5

435

4
7
0

51234

4
3

20 55 203 107

4
8

9
5

適用機種
APPLICABLEMODEL

BRR5C1
BRR5C2,8C2,10C2

BRR5C2

3D092619B-BRR5C2
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DWG.NO

尺 度
SCALE

名称
NAME

電気配線図WIRINGDIAGRAM

低温用エアコン《セパレート型》
庫内ユニット　制御ボックス

発行日
DATE

YR MO DA

単位
UNIT

mm

受注番号
ORDERNO.

製作数
QUANT.

3D090125-1E

LVLP5B

3D090125E-LVLP5B



元図番
ORGDWG.NO 3D090125 E 図番

DWG.NO

尺 度
SCALE

名称
NAME

電気配線図WIRINGDIAGRAM

低温用エアコン《セパレート型》
庫内ユニット　制御ボックス

発行日
DATE

YR MO DA

単位
UNIT

mm

受注番号
ORDERNO.

製作数
QUANT.

3D090125-1E

BRR5C2

3D090125E-BRR5C2











元図番
ORGDWG.NO 4D092595D

図番
DWG.NO

尺 度
SCALE

名称
NAME

使用基準OPERATIONCONDITIONS

低温用エアコン 冷蔵ＺＥＡＳ・冷凍ＺＥＡＳ
<空冷セパレート型>

発行日
DATE

YR MO DA

単位
UNIT

mm

受注番号
ORDERNO.

製作数
QUANT.

－２０～＋４３℃

定格周波数

使 用 温 度 範 囲

－５～＋３５℃
相対湿度８０％以下（凍結、結露なきこと）

条 件

庫 内 温 度 範 囲

５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

定格電圧の±２％以内

Ｒ４１０Ａ

５００ｍ以下

１時間あたり６回以下

接 続 配 管 長 さ

(配 管 相 当 長 )
　 　 　 　 ※ １ .

高 低 差

庫内ユニットドレン管の勾配

５００ｍ以下

リ
モ

コ

ン

電 源

電源周波数変動率

設 置 場 所

設 置 場 所

ＬＳＶＭＰ：＋５～＋２０℃

ＬＳＶＬＰ：－５～＋２０℃
ＬＳＶＦＰ：－３５～－５℃

ＬＳＶＴＰ：－３５～＋２０℃

定格周波数

電源電圧不平衡率

庫

外

ユ

ニ
ッ

ト

下り６°以上

リモコンと

制御ボックスとの配線距離

電 源

定格電圧の±１０％以内

－５～＋３５℃
相対湿度８０％以下（凍結、結露なきこと）

定格周波数の±２％以内

周 囲 温 度 範 囲

１５ｍ　※４．

屋内設置

冷 凍 機 油

１ｋｇ／（馬力×回）以下　　　※２．

制

御
ボ

ッ

ク

ス

３５ｍ以下(庫外ユニットが庫内ユニットよりも上に設置の場合)※３．
１０ｍ以下(庫外ユニットが庫内ユニットよりも下に設置の場合)

屋外設置

定 格 電 圧

定 格 電 圧

圧 縮 機 発 停 頻 度

項 目

使 用 温 度 範 囲

設 置 場 所

冷 媒

電 源 電 圧 変 動 率

据付サービススペースによる据 付 ス ペ ー ス

５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

庫内デフロストドレン量

注）
※１．『配管相当長』：据付説明書に従って施工され、冷媒が規定充てん量とおりであり、
　　　　　　　　　　　装置への確実な油戻りが保証される場合の数値です。
※２．デフロスト１回での称呼馬力当たりの着霜融解量を示します。
※３．オイルトラップを５ｍ毎に設けてください。
※４．延長連絡配線（別売品：ＫＥＲ４５Ａ３０Ｎ）を使用した場合は３０ｍとなります。

三相　２００Ｖ

三相　２００Ｖ

屋内設置

ＤＡＰＨＮＥ ＦＶＣ６８Ｄ

庫外ユニットと

制御ボックスとの配線距離

ＬＳＶＭＰ：１３０ｍ以下
ＬＳＶＬＰ：　６０ｍ以下

ＬＳＶＦＰ：　６０ｍ以下

ＬＳＶＴＰ：　６０ｍ以下

庫内ユニットと

制御ボックスとの配線距離

庫
　
内

ユ
ニ
ッ
ト

LRLP5C

4D092595D
-LRLP5C






